
43.4 

43.7 

61.4 

60.7 

46.7 

69.1 

72.7 

62.1 

67.8 

73.0 

60.1 

19.5 

17.4 

21.1 

20.6 

31.1 

18.6 

20.5 

25.8 

22.2 

13.5 

20.5 

0.8 

0.5 

0.7 

0.7 

2.2 

0.4 

2.3 

0.7 

0.6 

0.0 

0.6 

36.3 

38.4 

16.8 

18.0 

20.0 

11.9 

4.5 

11.5 

9.4 

13.5 

18.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝1136）

幼 稚 園

（n＝2506）

小 学 校

（n＝16489）

中 学 校

（n＝7925）

義務教育学校

（n＝45）

全日制高等学校

（n＝3050）

中等教育学校

（n＝44）

定時制高等学校

（n＝419）

特別支援学校

（n＝882）

高等専門学校

（n＝37）

全 体

（n＝32533）

認定こども園

（n＝1136）

幼 稚 園

（n＝2506）

小 学 校

（n＝16489）

中 学 校

（n＝7925）

義務教育学校

（n＝45）

全日制高等学校

（n＝3050）

中等教育学校

（n＝44）

定時制高等学校

（n＝419）

特別支援学校

（n＝882）

高等専門学校

（n＝37）

全 体

（n＝32533）

１．照度とまぶしさの

両方とも行った
43.443.761.460.746.769.172.762.167.873.060.1

２．照度のみを行った 19.517.421.120.631.118.620.525.822.213.520.5

３．まぶしさのみを行った 0.80.50.70.72.20.42.30.70.60.00.6

４．両方とも行わなかった 36.338.416.818.020.011.94.511.59.413.518.7

１．照度とまぶしさの

両方とも行った

２．照度のみを行った ３．まぶしさのみを行った ４．両方とも行わなかった

A-1．実施した「採光及び照明」の検査項目について、該当するものを選んでください。



A-2．実施した「採光及び照明」の場所について、該当するものを選んでください。（複数回答可）

１．普通教室 ２．コンピュータ教室 ３．体育館
４．特別教室（図書室・

家庭科室等）
５．教室以外の場所（廊

下・階段）

認定こども園（n＝710） 96.1 0.3 4.4 5.9 5.5

幼　　稚　　園（n＝1522） 98.1 1.8 3.8 10.1 5.2

小　　学　　校（n＝13554） 97.0 34.1 2.3 27.0 4.3

中　　学　　校（n＝6415） 96.2 35.8 3.1 30.5 3.8

義務教育学校（n＝35） 97.1 48.6 8.6 37.1 11.4

全日制高等学校（n＝2660） 95.5 39.2 8.4 31.8 4.4

中等教育学校（n＝41） 95.1 56.1 0.0 24.4 2.4

定時制高等学校（n＝364） 95.9 37.9 9.6 27.7 6.9

特別支援学校（n＝791） 94.2 30.0 7.8 36.2 9.4

高等専門学校（n＝32） 100.0 40.6 3.1 28.1 0.0

全　　　　　体（n＝26124） 96.6 32.2 3.5 27.1 4.5



81.4 

72.1 

72.7 

72.3 

48.5 

71.9 

72.5 

75.2 

72.9 

87.1 

72.8 

2.6 

4.3 

5.6 

4.8 

18.2 

5.0 

5.0 

4.2 

5.9 

0.0 

5.2 

15.9 

23.7 

21.7 

22.9 

33.3 

23.1 

22.5 

20.6 

21.3 

12.9 

22.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝684）

幼 稚 園

（n＝1458）

小 学 校

（n＝12963）

中 学 校

（n＝6179）

義務教育学校

（n＝33）

全日制高等学校

（n＝2556）

中等教育学校

（n＝40）

定時制高等学校

（n＝355）

特別支援学校

（n＝767）

高等専門学校

（n＝31）

全 体

（n＝25066）
認定こども園

（n＝684）

幼 稚 園

（n＝1458）

小 学 校

（n＝12963）

中 学 校

（n＝6179）

義務教育学校

（n＝33）

全日制高等学校

（n＝2556）

中等教育学校

（n＝40）

定時制高等学校

（n＝355）

特別支援学校

（n＝767）

高等専門学校

（n＝31）

全 体

（n＝25066）

１．JIS C1609-1、2006

に適合している照度計
81.472.172.772.348.571.972.575.272.987.172.8

２．その他の光電池照度計 2.64.35.64.818.25.05.04.25.90.05.2

３．その他のデジタル照度計 15.923.721.722.933.323.122.520.621.312.922.1

１．JIS C1609-1、2006

に適合している照度計

２．その他の光電池照度計 ３．その他のデジタル照度計

A-3．測定に使用した照度計について、該当するものを選んでください。



40.5 

27.9 

27.7 

27.8 

26.7 

26.5 

30.8 

26.4 

27.9 

51.6 

28.0 

22.4 

23.7 

27.9 

28.5 

33.3 

28.5 

35.9 

27.6 

26.7 

12.9 

27.7 

37.1 

48.4 

44.4 

43.7 

40.0 

45.0 

33.3 

46.0 

45.4 

35.5 

44.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝687）

幼 稚 園

（n＝1470）

小 学 校

（n＝12916）

中 学 校

（n＝6147）

義務教育学校

（n＝30）

全日制高等学校

（n＝2542）

中等教育学校

（n＝39）

定時制高等学校

（n＝352）

特別支援学校

（n＝749）

高等専門学校

（n＝31）

全 体

（n＝24963）

認定こども園

（n＝687）

幼 稚 園

（n＝1470）

小 学 校

（n＝12916）

中 学 校

（n＝6147）

義務教育学校

（n＝30）

全日制高等学校

（n＝2542）

中等教育学校

（n＝39）

定時制高等学校

（n＝352）

特別支援学校

（n＝749）

高等専門学校

（n＝31）

全 体

（n＝24963）

１．定期的に行っている 40.527.927.727.826.726.530.826.427.951.628.0

２．使用時に行っている 22.423.727.928.533.328.535.927.626.712.927.7

３．行ったことはない 37.148.444.443.740.045.033.346.045.435.544.3

１．定期的に行っている ２．使用時に行っている ３．行ったことはない

A-4．照度計の補正について、該当するものを選んでください。



41.6 

45.8 

44.8 

44.8 

57.1 

52.0 

32.5 

52.4 

52.7 

45.2 

45.8 

58.4 

54.2 

55.2 

55.2 

42.9 

48.0 

67.5 

47.6 

47.3 

54.8 

54.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝697）

幼 稚 園

（n＝1499）

小 学 校

（n＝13314）

中 学 校

（n＝6316）

義務教育学校

（n＝35）

全日制高等学校

（n＝2634）

中等教育学校

（n＝40）

定時制高等学校

（n＝357）

特別支援学校

（n＝778）

高等専門学校

（n＝31）

全 体

（n＝25701）

１．２回以上行った ２．１回行った

A-5．検査の回数について、該当するものを選んでください。



A-6．照度を測定した場所について、該当するものを選んでください。（複数回答可）

１．教室の机上 ２．教室の黒板
３．テレビ画面（教室又

は視聴覚室）
４．コンピュータ教室の

机上
５．コンピュータ画面 ６．その他（床面等）

認定こども園 （n＝703） 79.9 42.4 1.6 0.7 0.7 34.1

幼　　稚　　園 （n＝1518） 84.7 57.9 3.0 2.6 1.6 24.1

小　　学　　校 （n＝13536） 97.9 95.3 10.4 33.3 22.2 4.0

中　　学　　校 （n＝6404） 98.3 95.5 7.7 34.9 23.7 3.4

義務教育学校 （n＝35） 100.0 85.7 5.7 45.7 31.4 5.7

全日制高等学校 （n＝2661） 98.2 95.7 3.6 38.4 27.1 5.9

中等教育学校 （n＝40） 97.5 87.5 7.5 55.0 30.0 2.5

定時制高等学校 （n＝364） 96.4 94.0 3.8 36.8 23.9 8.5

特別支援学校 （n＝789） 96.1 92.8 7.0 28.4 19.5 10.0

高等専門学校 （n＝32） 90.6 93.8 0.0 40.6 21.9 3.1

全　　　　　体 （n＝26082） 96.7 91.7 8.2 31.5 21.3 6.3



98.9 

98.3 

94.1 

93.9 

87.1 

91.6 

94.7 

91.3 

94.6 

83.3 

94.1 

1.1 

1.7 

5.9 

6.1 

12.9 

8.4 

5.3 

8.7 

5.4 

16.7 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝661）

幼 稚 園

（n＝1433）

小 学 校

（n＝12905）

中 学 校

（n＝6052）

義務教育学校

（n＝31）

全日制高等学校

（n＝2516）

中等教育学校

（n＝38）

定時制高等学校

（n＝335）

特別支援学校

（n＝746）

高等専門学校

（n＝30）

全 体

（n＝24747）

１．学校薬剤師 ２．その他

A-7．照度の測定者について、該当するものを選んでください。



A-8．照度の結果について、該当するものを選んでください。（複数回答可）
１．照度が下限値（３００

Ｌｘ）未満の教室等が
あった

２．照度が下限値（３００
Ｌｘ）未満の黒板があっ

た

３．最大照度と最少照
度の比が２０：１を超え

る教室等があった

４．最大照度と最少照
度の比が２０：１を超え

る黒板があった
５．該当なし

認定こども園 （n＝689） 12.0 4.8 0.9 0.0 84.5

幼　　稚　　園 （n＝1453） 10.7 7.3 0.7 0.1 85.3

小　　学　　校 （n＝12941） 12.1 10.7 1.5 0.5 82.8

中　　学　　校 （n＝6184） 13.2 11.0 1.8 0.4 81.4

義務教育学校 （n＝34） 11.8 14.7 0.0 0.0 85.3

全日制高等学校 （n＝2576） 14.5 10.9 1.8 0.4 80.2

中等教育学校 （n＝39） 7.7 5.1 0.0 0.0 92.3

定時制高等学校 （n＝347） 18.2 13.8 0.3 0.0 75.8

特別支援学校 （n＝765） 13.1 9.8 1.2 0.0 82.6

高等専門学校 （n＝30） 6.7 13.3 0.0 0.0 86.7

全　　　　　体 （n＝25058） 12.7 10.4 1.5 0.4 82.3



3.1 

4.2 

10.0 

9.7 

19.0 

10.0 

10.0 

3.9 

5.4 

0.0 

9.2 

96.9 

95.8 

90.0 

90.3 

81.0 

90.0 

90.0 

96.1 

94.6 

100.0 

90.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝481）

幼 稚 園

（n＝1067）

小 学 校

（n＝9919）

中 学 校

（n＝4712）

義務教育学校

（n＝21）

全日制高等学校

（n＝2066）

中等教育学校

（n＝30）

定時制高等学校

（n＝255）

特別支援学校

（n＝591）

高等専門学校

（n＝26）

全 体

（n＝19168）

１．まぶしさがあった ２．まぶしさはなかった

A-9．まぶしさの検査結果について、該当するものを選んでください。



A-10．まぶしさの原因に該当するものを選んでください。　（複数回答可）

１．黒板に近い窓 ２．直射日光 ３．窓の外の反射光 ４．光源及び光沢 ５．その他

認定こども園 （n＝14） 0.0 64.3 28.6 0.0 7.1

幼　　稚　　園 （n＝44） 15.9 72.7 25.0 0.0 4.5

小　　学　　校 （n＝974） 16.6 73.8 13.7 7.7 2.6

中　　学　　校 （n＝446） 16.6 73.3 14.3 6.7 3.1

義務教育学校 （n＝4） 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0

全日制高等学校 （n＝200） 28.0 62.5 18.0 4.0 1.5

中等教育学校 （n＝3） 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0

定時制高等学校 （n＝10） 30.0 40.0 10.0 20.0 0.0

特別支援学校 （n＝32） 3.1 78.1 18.8 12.5 6.3

高等専門学校 （n＝0） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全　　　　　体 （n＝1727） 17.7 72.1 14.8 6.9 2.7



67.7 

63.7 

63.1 

65.2 

69.2 

67.4 

68.6 

74.8 

62.2 

78.3 

64.4 

24.4 

26.2 

28.7 

26.8 

26.9 

24.8 

22.9 

19.8 

30.6 

8.7 

27.5 

7.9 

10.1 

8.2 

8.0 

3.8 

7.8 

8.6 

5.4 

7.2 

13.0 

8.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝533）

幼 稚 園

（n＝1157）

小 学 校

（n＝11039）

中 学 校

（n＝5278）

義務教育学校

（n＝26）

全日制高等学校

（n＝2169）

中等教育学校

（n＝35）

定時制高等学校

（n＝298）

特別支援学校

（n＝621）

高等専門学校

（n＝23）

全 体

（n＝21179）

認定こども園

（n＝533）

幼 稚 園

（n＝1157）

小 学 校

（n＝11039）

中 学 校

（n＝5278）

義務教育学校

（n＝26）

全日制高等学校

（n＝2169）

中等教育学校

（n＝35）

定時制高等学校

（n＝298）

特別支援学校

（n＝621）

高等専門学校

（n＝23）

全 体

（n＝21179）

１．報告書を提出して

指導・助言した
67.763.763.165.269.267.468.674.862.278.364.4

２．口頭で指導・助言した 24.426.228.726.826.924.822.919.830.68.727.5

３．何もしなかった 7.910.18.28.03.87.88.65.47.213.08.1

１．報告書を提出して

指導・助言した

２．口頭で指導・助言した ３．何もしなかった

A-11．「採光及び照明」に関して改善が必要な場合の事後処置について、該当するものを選んでください。



47.2 

49.7 

57.0 

56.4 

52.0 

61.7 

44.1 

58.5 

61.1 

63.6 

56.8 

8.4 

8.1 

10.0 

11.1 

20.0 

9.7 

5.9 

11.9 

8.0 

9.1 

10.1 

44.4 

42.2 

33.0 

32.5 

28.0 

28.6 

50.0 

29.6 

30.9 

27.3 

33.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝475）

幼 稚 園

（n＝1038）

小 学 校

（n＝10223）

中 学 校

（n＝4909）

義務教育学校

（n＝25）

全日制高等学校

（n＝2020）

中等教育学校

（n＝34）

定時制高等学校

（n＝277）

特別支援学校

（n＝566）

高等専門学校

（n＝22）

全 体

（n＝19589）

認定こども園

（n＝475）

幼 稚 園

（n＝1038）

小 学 校

（n＝10223）

中 学 校

（n＝4909）

義務教育学校

（n＝25）

全日制高等学校

（n＝2020）

中等教育学校

（n＝34）

定時制高等学校

（n＝277）

特別支援学校

（n＝566）

高等専門学校

（n＝22）

全 体

（n＝19589）

１．改善した 47.249.757.056.452.061.744.158.561.163.656.8

２．改善されていない 8.48.110.011.120.09.75.911.98.09.110.1

３．分からない 44.442.233.032.528.028.650.029.630.927.333.1

１．改善した ２．改善されていない ３．分からない

A-12．指導助言の結果、照度・まぶしさについて改善したかどうか該当するものを選んでください。



15.4 

8.6 

9.3 

10.9 

15.8 

8.2 

5.1 

7.1 

7.2 

3.7 

9.6 

18.5 

13.7 

9.2 

9.6 

15.8 

8.6 

7.7 

8.4 

9.4 

0.0 

9.9 

38.8 

43.7 

43.1 

39.1 

23.7 

39.7 

38.5 

38.1 

46.0 

44.4 

41.7 

27.4 

33.9 

38.3 

40.5 

44.7 

43.5 

48.7 

46.4 

37.5 

51.9 

38.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝1027）

幼 稚 園

（n＝2283）

小 学 校

（n＝15336）

中 学 校

（n＝7400）

義務教育学校

（n＝38）

全日制高等学校

（n＝2874）

中等教育学校

（n＝39）

定時制高等学校

（n＝394）

特別支援学校

（n＝822）

高等専門学校

（n＝27）

全 体

（n＝30240）

認定こども園

（n＝1027）

幼 稚 園

（n＝2283）

小 学 校

（n＝15336）

中 学 校

（n＝7400）

義務教育学校

（n＝38）

全日制高等学校

（n＝2874）

中等教育学校

（n＝39）

定時制高等学校

（n＝394）

特別支援学校

（n＝822）

高等専門学校

（n＝27）

全 体

（n＝30240）

１．年３回以上 15.48.69.310.915.88.25.17.17.23.79.6

２．年２回 18.513.79.29.615.88.67.78.49.40.09.9

３．年１回 38.843.743.139.123.739.738.538.146.044.441.7

４．行わなかった 27.433.938.340.544.743.548.746.437.551.938.8

１．年３回以上 ２．年２回 ３．年１回 ４．行わなかった

A-13．照明器具の清掃の回数について、該当するものを選んでください。
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82.4 

43.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝1081）

幼 稚 園

（n＝2374）

小 学 校

（n＝15942）

中 学 校

（n＝7698）

義務教育学校

（n＝46）

全日制高等学校

（n＝2968）

中等教育学校

（n＝44）

定時制高等学校

（n＝401）

特別支援学校

（n＝856）

高等専門学校

（n＝34）

全 体

（n＝31444）

認定こども園

（n＝1081）

幼 稚 園

（n＝2374）

小 学 校

（n＝15942）

中 学 校

（n＝7698）

義務教育学校

（n＝46）

全日制高等学校

（n＝2968）

中等教育学校

（n＝44）

定時制高等学校

（n＝401）

特別支援学校

（n＝856）

高等専門学校

（n＝34）

全 体

（n＝31444）

１．毎授業日 22.526.542.441.632.638.440.937.240.814.739.8

２．毎週毎 2.32.51.51.72.21.82.31.01.52.91.7

３．毎月 11.714.716.014.421.712.811.411.014.30.014.9

４．行わなかった 63.656.440.042.443.547.045.550.943.582.443.6

１．毎授業日 ２．毎週毎 ３．毎月 ４．行わなかった

B-1．日常点検を行っていますか。



B-2．日常点検項目について、該当するものを選んでください。（複数回答可）

１．黒板面の明るさ ２．机上面の明るさ ３．黒板面のまぶしさ ４．机上面のまぶしさ

認定こども園 （n＝364） 28.6 92.6 17.0 40.4

幼　　稚　　園 （n＝954） 42.0 88.3 24.8 39.9

小　　学　　校 （n＝9378） 83.7 84.0 65.3 58.1

中　　学　　校 （n＝4343） 82.8 81.6 65.9 56.5

義務教育学校 （n＝23） 65.2 82.6 47.8 39.1

全日制高等学校 （n＝1545） 86.8 83.6 63.2 53.8

中等教育学校 （n＝24） 83.3 87.5 66.7 62.5

定時制高等学校 （n＝195） 87.2 89.7 56.9 51.3

特別支援学校 （n＝475） 78.5 86.7 62.9 61.1

高等専門学校 （n＝6） 50.0 50.0 83.3 83.3

全　　　　　体 （n＝17307） 80.1 83.9 61.8 55.9
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45.8 

46.6 
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33.3 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝385）

幼 稚 園

（n＝1010）

小 学 校

（n＝9435）

中 学 校

（n＝4376）

義務教育学校

（n＝26）

全日制高等学校

（n＝1558）

中等教育学校

（n＝24）

定時制高等学校

（n＝193）

特別支援学校

（n＝478）

高等専門学校

（n＝6）

全 体

（n＝17491）

認定こども園

（n＝385）

幼 稚 園

（n＝1010）

小 学 校

（n＝9435）

中 学 校

（n＝4376）

義務教育学校

（n＝26）

全日制高等学校

（n＝1558）

中等教育学校

（n＝24）

定時制高等学校

（n＝193）

特別支援学校

（n＝478）

高等専門学校

（n＝6）

全 体

（n＝17491）

１．全て残している 26.227.025.723.019.218.825.016.125.516.724.4

２．問題あった時のみ記載している 27.333.134.134.326.933.929.237.333.950.033.9

３．記録していない 46.539.940.242.753.847.345.846.640.633.341.7

１．全て残している ２．問題あった時のみ記載している ３．記録していない

B-3．日常点検の記録を残していますか。（３年間保存）
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定こども園

（n＝1139）

幼 稚 園

（n＝2493）

小 学 校

（n＝16301）

中 学 校

（n＝7841）

義務教育学校

（n＝45）

全日制高等学校

（n＝3023）

中等教育学校

（n＝43）

定時制高等学校

（n＝412）

特別支援学校

（n＝878）

高等専門学校

（n＝36）

全 体

（n＝32211）

認定こども園

（n＝1139）

幼 稚 園

（n＝2493）

小 学 校

（n＝16301）

中 学 校

（n＝7841）

義務教育学校

（n＝45）

全日制高等学校

（n＝3023）

中等教育学校

（n＝43）

定時制高等学校

（n＝412）

特別支援学校

（n＝878）

高等専門学校

（n＝36）

全 体

（n＝32211）

１．全て揃っている 16.019.617.518.18.920.623.318.019.122.218.1

２．いくつか揃っている 66.260.977.276.088.975.369.877.477.972.275.1

３．全くない 17.819.55.45.92.24.17.04.63.05.66.8

１．全て揃っている ２．いくつか揃っている ３．全くない

C-1．検査器具の供給、配備について、該当するものを選んでください。



C-2．供給、配備されている検査器具について、該当するものを選んでください。（複数回答可）

１．照度計
２．アスマン通風乾湿計

または同程度のもの
３．検知管法器具（一酸
化炭素・ニ酸化炭素用）

４．試験紙光電光度法
器具（二酸化窒素用）

５．検知管法器具（二酸
化窒素用）

６．カタ温度計または微
風速計

７．騒音計

認定こども園 （n＝740） 91.9 54.1 82.8 13.2 24.5 26.8 46.5

幼　　稚　　園 （n＝1466） 91.6 53.3 80.6 12.7 21.1 21.4 40.7

小　　学　　校 （n＝12504） 95.8 44.4 72.8 8.1 15.8 20.1 37.1

中　　学　　校 （n＝5917） 94.7 44.1 73.1 8.1 16.0 19.4 36.5

義務教育学校 （n＝39） 97.4 48.7 71.8 7.7 20.5 17.9 25.6

全日制高等学校 （n＝2264） 95.2 44.4 77.1 7.6 17.4 22.3 36.9

中等教育学校 （n＝30） 93.3 53.3 80.0 20.0 13.3 30.0 40.0

定時制高等学校 （n＝318） 95.9 46.9 79.9 8.2 17.0 27.4 40.6

特別支援学校 （n＝680） 96.0 48.5 73.7 9.4 18.4 21.3 37.8

高等専門学校 （n＝25） 96.0 60.0 84.0 20.0 20.0 24.0 52.0

全　　　　　体 （n＝23983） 95.1 45.4 74.2 8.6 16.7 20.6 37.5



C-3．使用している検査器具の所有者について、該当するものを選んでください。（複数回答可）

１．学校
２．設置者（教育委員会

等）
３．都道府県薬剤師会 ４．地域薬剤師会 ５．学校薬剤師個人 ６．その他

認定こども園 （n＝868） 12.4 16.1 14.4 82.3 11.2 3.7

幼　　稚　　園 （n＝1864） 21.6 30.8 13.1 68.2 13.6 2.7

小　　学　　校 （n＝14964） 41.2 29.9 10.3 55.7 9.8 3.0

中　　学　　校 （n＝7129） 42.5 29.6 10.7 55.9 10.0 3.2

義務教育学校 （n＝43） 39.5 34.9 16.3 46.5 2.3 0.0

全日制高等学校 （n＝2841） 55.9 20.3 16.3 48.7 9.5 3.2

中等教育学校 （n＝39） 74.4 25.6 7.7 48.7 12.8 2.6

定時制高等学校 （n＝385） 55.8 21.6 16.6 49.4 9.1 3.9

特別支援学校 （n＝828） 51.3 23.1 15.2 54.6 11.0 3.9

高等専門学校 （n＝33） 27.3 15.2 9.1 66.7 12.1 6.1

全　　　　　体 （n＝28994） 41.3 28.2 11.5 56.5 10.1 3.1


